1 |

2 |

N
IN

16 |

17 |

18

19 | 20 | 21 | 22 |

23

VALORE DI | c.to c.to
PRESUNTA SUL QUADRO

lcc3F= 16,27 (KA)
lccFN= / (KA)

AVZ SUL QUADRO= 0,07

TENSIONE NOMINALE 800 (V)

VALORE DI lcc3F
CALCOLATO CON IL
CONTRIBUTO DEL TRAFO
E DELL'IMPIANTO FTV

FREQUENZA 50 (Hz)

SISTEMA DI NEUTRO TN=S

GRADO DI PROTEZIONE
DEL QUADRO IP31

IDENTIFICAZIONE QUADRO

QBT2CAB1

QUADRO BT 2 CABINA MT/BT 1

CARATT. APPARECCHIATURE
DI PROTEZIONE :

—INT. AUT. MAGN. :
"CURVA C” OVE NON
SPECIFICATO ALTRO
TIPO DI CURVA

—INT. AUT. MAGN. DIFF. :
"CLASSE AC” OVE NON
SPECIFICATO ALTRO
TIPO DI CLASSE

—INT. AUT. MAGN. DIFF. :
"CLASSE A si” (Super immu-—
nizzato Antiperturbazione)
SE INDIVIDUATO CON TALE

SEGNO GRAFICO f

SD

| Contatto di segnalazione
guasto
OF

| Contatto ausiliario di
stato

/®/ Morsetto per collegamento
apparecchiature e contatti
esterni al quadro

/./ Morsetto per collegamento
apparecchiature e contatti
interni al quadro

NOTE :

Tutte le parti attive
interne al quadro
dovranno avere grado
di protezione non
inferiore ad IP2X

| POTERI D'INTERRUZIONE
SONO RIFERITI ALLA
NORMA INDUSTRIALE
CEI EN 60947-2

TRECCIA DI RAME GIALLO-VERDE

1x2//240mmq FS17 AL COLLETTORE

DI TERRA DI CABINA (L=10m)

BARRE Cu 1000A "1"

INV6 | oF

———

3x320A Ir=280A

lcu

3Fx240mmgq
ARG16R16

B

3x320A Ir=200A
lcu

N
T

=412
|
s
3
=5
)7

n
T

ld=1A
t=0s

2x1,5mmq
FG160R16

N

=
S|
o
ul

B

3x320A Ir=280A

lcu

|
s
=
=
~ >
[]7

ld=1A
t=0s

3Fx240mmgq
ARG16R16
2x1,5mmq
FG160R16

\.

INVB | o

H.

3Fx240mmgq
ARG16R16

32KA @1

n
T

F

=
]
!Eu

=

INVO | oF

~
AN

B

FS17

1A
1A

Os

3x320A [r=280A

Id
t=0s
Icu
Id

t:

{7
|
s
=
LE
~ X
[/
4x6mmgq

N
T

2x1,5mmq
FG160R16
3Fx240mmgq
ARG16R16
2x1,5mmq
FG160R16

I \
N

ITRAUX2

-

3

25KA

3x80A Ir=56A

lcu

4G16mmq
FG160R16

ITR2

10xIr é}l’_ﬂj

Id=10A |2 |=7.

t=5s

65KA Isd

3x1250A R.1250A

Ir=1100A

Icu

MXTR1

-1

N

DIFFTR1

2x1,5mmq
FG160R16

N

3Fx960mmgq
FLEXBUS

=
=
|
Zz
—

1250kVA 15/0,8kV Vcc6%

TRAFO MT/BT IN RESINA
48,11A/902A (cosfi 1)

A

A A

A

L

A A

-
e

A

FASE

PE [
MORSETTO SIGLA

UTENZA POTENZA  (KW)| TENSIONE (V)

350 | 800

0,05 | 230

350 | 800 | 0,05 | 230

350 | 8

00

0,05 | 230 | 350 | 800 | 0,05 | 230

| 800

50 | 800

0,05 | 230 \

1400 | 800

LUNGHEZZA (m)

155

10

156 10

140

10 195 10

10

10

8

LINEA POSA

CAVIDOTTO

CUNICOLO

CAVIDOTTO | CUNICOLO

CAVIDOTTO

CUNICOLO | CAVIDOTTO

CUNICOLO | INT.QUADRO

CUNICOLO

CUNICOLO

ARIA LIBERA

NUMERO CIRCUITI

MAX 1

MAX 1

MAX 1

MAX 1

MAX 1

MAX 1

MAX 1

Ib ®| 1z (A

252 |295,6

252 [295,6/ 0,22 | 22

252 |295,6

252 [295,6] 0,22 | 22

36,1] 80

0,22 ] 22

1010 [ 1578

DAL QDDG6

DIFFERENZIALE ESTERNO
DA QUADRO UPS CABINA

ALIMENTAZIONE

DAL QDDG7
ALIMENTAZIONE
DIFFERENZIALE ESTERNO
DA QUADRO UPS CABINA

DAL QDDG8

DIFFERENZIALE ESTERNO
DA QUADRO UPS CABINA
DIFFERENZIALE ESTERNO
DA QUADRO UPS CABINA

ALIMENTAZIONE
DAL QDDG9
ALIMENTAZIONE
LIMITATORE DI

SOVRATENSIONE TIPO 2,
CLASSE I, Uc(L—N)
Uc(N—PE)

=275V
=40KA

=255V Imax

Up<1,25KV

TRAFO SERVIZI AUSILIARI
800/400V 3P/3P+N 50kVA

INSTALLATO SU PE CENTRO

TOROIDE 120mm "TIPO A”
STELLA TRAFO

DIFFERENZIALE ESTERNO
DA QUADRO UPS CABINA

ALIMENTAZIONE

COLLEGAMENTO AL
TRASFORMATORE 2 MT/BT

LIM1

LiM2

OF INV6
OF DIFF6
OF INV7
OF DIFF7
OF INV8
OF DIFF8

OF INV9
OF DIFF9

OF ITRAUX2
OF ITR2
OF DIFFTR2

Cavo 2x1,5mmq FG160R16, collegamento al
sistema SCADA per segnalazione remota anomalia

6 | 7 | 8 |

10

11

VALORE DI | c.to c.to
PRESUNTA SUL QUADRO

lcc3F= VD.TAB. (KA)
lccFN= / (KA)

AVZ SUL QUADRO= VD.TAB.

TENSIONE NOMINALE 800 (V)

VALORE DI lcc3F
CALCOLATO CON IL
CONTRIBUTO DEL TRAFO
E DELL'IMPIANTO FTV

FREQUENZA 50 (Hz)

SISTEMA DI NEUTRO TN-S

GRADO DI PROTEZIONE
DEL QUADRO IP66

IDENTIFICAZIONE QUADRO

| POTERI D'INTERRUZIONE
SONO RIFERITI ALLA
NORMA INDUSTRIALE
CEI EN 60947-2

DISPOSITIVO DI GENERATORE

QDDG

QUADRO DISPOSITIVO DI
GENERATORE TIPICO PER
INVERTER DA 350kW

CARATT. APPARECCHIATURE
DI PROTEZIONE :

—INT. AUT. MAGN. :
"CURVA C” OVE NON
SPECIFICATO ALTRO
TIPO DI CURVA

—INT. AUT. MAGN. DIFF. :
"CLASSE AC” OVE NON
SPECIFICATO ALTRO
TIPO DI CLASSE

—INT. AUT. MAGN. DIFF. :
"CLASSE A si” (Super immu-—
nizzato Antiperturbazione)
SE INDIVIDUATO CON TALE

SEGNO GRAFICO f

SD

| Contatto di segnalazione
guasto
OF

| Contatto ausiliario di
stato

/®/ Morsetto per collegamento
apparecchiature e contatti
esterni al quadro

/./ Morsetto per collegamento
apparecchiature e contatti
interni al quadro

NOTE :

Tutte le parti attive
interne al quadro
dovranno avere grado
di protezione non
inferiore ad IP2X

TRECCIA DI RAME G.V. 1x70mmq
FG16R16, DALL'IMPIANTO DISPERDENTE

TRECCIA DI RAME G.V. 1x70mmq '
FG16R16, ALL'INVERTER (PE)

PE [Z]

DDG

e
=36KA
=2600A

3x400A R.320A
260A Icu

Ir
Isd=Irx10

3Fx120mmq
FG16R16

)

A

VEDI TABELLA

y

FASE

MORSETTO SIGLA

UTENZA POTENZA  (KW)| TENSIONE (V)

VD.TAB.| 800

VD.TAB.| 800

LUNGHEZZA (m)

2

VD.TAB.

LINEA POSA

TUB.ESTERNA

CAVIDOTTO

NUMERO CIRCUITI

MAX 1

MAX 2

Ib (A) \ Iz )

VD.TAB.] 312

VD.TAB.|VD.TAB.

DALL’INVERTER

AL QBTCAB

2x1,5mmgq

FG160R16

L=(VD. TAB.)
OF

VA

Segnalazione anomalia
DDG (allo smartlink nel
QBTCAB per segnalazione
remota anomalia)

847

| Profondita 300mm

QUADRO DA ESTERNO, DOPPIO ISOLAMENTO, IP66 CON:

— CONTROPORTA INTERNA INCERNIERATA, SAGOMATA AD
HOC PER FUORIUSCITA LEVA INTERRUTTORE, IN
MATERIALE ISOLANTE

— PIASTRA DI FONDO IN MATERIALE ISOLANTE

— PORTA CIECA E CHIUSURA A CHIAVE

TIPO SCHNEIDER ELECTRIC THALASSA PLM

' 636

I CAVO IN B
ALLUMINIO IN
ARRIVO DA
QCABINABT

ATTACCHI
[{ COMPLEMENTARI

ATTACCHI
COMPLEMENTARI

of IO |©

GIUNTO BIMETALLO
RAME/ACCIAIO

INGRESSO/USCITA CAVI
DAL BASSO TRAMITE PG

Q.E. di
partenza

Circuito di collegamento

P (kW) /b (A)| 1z (A)

Lunghezza

(m)

lcc3F
(kA)

AV%

QDDG6

3F(1x240mmq) ARG16R16

350 /252 295,6

85

13,93

0,74

QDDG7

3F(1x240mmq) ARG16R16

350/ 252 295,6

130

12,13

1,21

QDDG8

3F(1x240mmq) ARG16R16

350 /252 295,6

100

12,97

0,95

QDDG9

3F(1x240mmq) ARG16R16

350 /252 295,6

145

11,75

1,34

100 =

2200

e Mmm -

UMT - UM2

24 MoDULI

[
42 MoDuLI Hl

ITR1

INV6

INV7

INV8 INVO

ITRAUX2

900

600

900

2420

CLAUDIO CASI
STEFANO MASINI
G. LUCA MENCHETTI perito industriale

perito industriale

PENTIUM

perito industriale

—
ASSOCIATI

STUDIO TECNICO

52100 AREZZO via P. Calamandrei 139 Tel. 0575/251756-351451
e-mail: info@studiopentium.it Fax 0575/251757

DESIGNAZIONE INTERVENTO
PROGETTO IMPIANTO AGRIVOLTAICO
POTENZA 4.925,655kWp

(POTENZA D’'IMMISSIONE 4.900kWp)
DENOMINATO "CEPPETO NORD”

COMMITTENTE

RINNOVAGRO Srl Soc. Agr.
Via Santa Lucia n.149

Castiglion Fiorentino (AR)

LOCALITA" D’INSTALLAZIONE

Ceppeto snc
CASTIGLION FIORENTINO (AR)

OGGETTO

Schema quadri elettrici QBT2CAB1 ;
QDDG

TAVOLA N. FTV14
SCALA *okoX
DATA Luglio 2026

AGGIORNAMENTI

IL TECNICO

LO STUDIO SI RISERVA LA PROPRIETA" DI QUESTO ELABORATO A TERMINI DI LEGGE. £ VIETATA LA
RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE O LA SUA CESSIONE A TERZI SEINZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE.
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